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SLV 
Estetisk, Hälsa, Teknisk Ospecificerade

Bedömning
(Estetisk,
Hälsa, Teknisk)

Undersökning av Resultat e h t Otjänligt Min Max SLV riktvärde

E. coli (indikatoranalys) CFU per 100 ml Ej
påvisbar

1 10 Tjänligt

Koliforma bakterier (indikatoranalys) CFU
per 100 ml

Ej
påvisbar

50 500 Tjänligt

Ammonium mg/l NH4 1,29 1,5 0,5 Tjänligt med
anm. (T)

Fluorid mg/l F 0,554 1,3 6 Tjänligt

Järn mg/l Fe 4,16 0,5 0,5 Tjänligt med
anm. (E T)

Kemisk oxygenförbrukning CODMn mg/l O2 37,6 8 Tjänligt med
anm. (E)

Klorid mg/l Cl 21,9 300 100 Tjänligt

Konduktivitet mS/m 120,5

pH 7,14 10,5 6,5 Tjänligt

Total hårdhet (beräknad) ⁰dH 39,3 15 Tjänligt med
anm. (T)

Turbiditet FNU 59,3 3 Tjänligt med
anm.

Provresultatet avser endast det testade vattenprovet.


