Resultat fran dricksvattenprov: 2000254

Utfardad

Provtagning
Provtagningspunkt
Typ av prov
Analyserad
Fastighetsbeteckning
Bestallare
Laboratorium
Ankomstdatum
Utfardad av

Undersokning av

E. coli (indikatoranalys) CFU per 100 ml
Koliforma bakterier (indikatoranalys) CFU
per 100 ml

Ammonium mg/l NH4

Fluorid mg/l F

Jarn mg/l Fe

Kemisk oxygenférbrukning CODMn mg/I O2

Klorid mg/I CI
Konduktivitet mS/m
pH

Total hardhet (beraknad) °dH

Turbiditet FNU

2020-06-22
2020-06-15
Handpump
Familjepaket
2020-06-22

Stallet

Norréra Samfallighet
VALab

2020-06-15

Michael Kroon

SLV

Estetisk, Hadlsa, Teknisk

Resultat e h

Ej 1
pavisbar

Ej 50
pavisbar
0,215 1,5
1,05 1,3
0,3 0,5

10,5 8

22,1 300
66,3
7,54

15,3

3,29

Provresultatet avser endast det testade vattenprovet.

Lab

Vatten och avloppslaboratoriet

Ospecificerade

t Otjanligt Min Max
10
500
0,5
6
0,5
100
10,5 6,5
15
3

Bedomning
(Estetisk,
Halsa, Teknisk)
SLV riktvarde

Tjanligt

Tjanligt

Tjanligt
Tjanligt
Tjanligt

Tjanligt med
anm. (E)

Tjanligt

Tjanligt

Tjanligt med
anm. (T)

Tjanligt med
anm.

Adress: Vatten och avloppslaboratoriet, VALab, Kaserngatan 11, Norrtalje 761 46, Sverige



